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			I. DISPOSICIONES GENERALES

		

		
			MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

		

		
			15228

		

		
			Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.

		

		
			La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, establece en su artículo 12.5, que los Reglamentos de Seguridad Industrial de ámbito estatal se aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas con competencias legislativas sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio.

			El Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, que fue aprobado por el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, ha contribuido en gran medida a potenciar y fomentar la seguridad en las instalaciones frigoríficas, normalmente destinadas a proporcionar de forma segura y eficaz los servicios de frío y climatización necesarios para atender las condiciones higrotérmicas e higiénicas exigibles en los procesos industriales, así como los requisitos de bienestar higrotérmico y de sanidad en las edificaciones.

			El Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 842/2006, exige una reducción de las cantidades de hidrofluorocarburos (HFC) que las empresas pueden comercializar en la Unión Europea, es decir, a través de la importación o la producción, con objeto de reducir las emisiones de estos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esta reducción comienza en 2015 y disminuirá el suministro permitido de HFC: una disminución del 79% en 2030 en comparación con el periodo 2009-2012.

			La citada reglamentación de seguridad para instalaciones frigoríficas solo permite, a efectos prácticos, en instalaciones de climatización para condiciones de bienestar térmico de las personas en los edificios, la utilización de refrigerante de alta seguridad (L1). La mayoría de los refrigerantes del grupo L1 son sustancias que agotan la capa de ozono, prohibido su uso por el Reglamento (CE) 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, o gases fluorados con potencial de calentamiento atmosférico alto, prohibida o restringida su comercialización por el citado Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014.

			En el ámbito europeo la norma UNE-EN 378 sobre requisitos de seguridad y medioambientales que han de cumplir los sistemas de refrigeración y bombas de calor, clasifica a los refrigerantes, atendiendo a los criterios de inflamabilidad, en cuatro categorías introduciendo, entre los grupos L1 y L2, el 2L, es decir, establece las categorías 1, 2L, 2 y 3.

			Con esta nueva categoría 2L de inflamabilidad para los hidrofluorocarburos y los hidrofluorocarburos insaturados, la UNE-EN 378 permite cargas máximas superiores y el uso de estas sustancias en un abanico más amplio de aplicaciones y ubicación. Así mismo, el enfoque de gestión del riesgo permite a los fabricantes aplicar cargas de refrigerante considerablemente superiores cuando se adoptan determinadas medidas de gestión del riesgo o se tienen en cuenta en el diseño del equipo.

			Por otra parte, la evolución de la técnica y la experiencia que se ha ido acumulando con la aplicación de las instrucciones técnicas, ha puesto de manifiesto la necesidad de reelaborar todas ellas adaptándolas al progreso técnico.

			Por todo lo anterior, en la actualidad, resulta muy conveniente la aprobación de un nuevo Reglamento de seguridad para las instalaciones frigoríficas que, complementando el Reglamento (UE) 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, derogue y sustituya al anterior. También es lógicamente necesaria la sustitución de las instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.

			No solamente resulta conveniente, sino que por razones de urgencia se aprobó el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y comercio en España, que en su disposición transitoria segunda establecía las condiciones que serán de aplicación para las instalaciones que contengan refrigerantes del grupo A2L, gases refrigerantes con baja toxicidad y ligera inflamabilidad, en tanto no se apruebe, mediante real decreto, el nuevo Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.

			La presente normativa constituye una norma reglamentaria de seguridad industrial y se aprueba en ejercicio de las competencias que en materia de seguridad industrial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia para determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de industria, tiene atribuidas la Administración General del Estado, conforme ha declarado reiteradamente la jurisprudencia constitucional (por todas ellas, las Sentencias del Tribunal Constitucional 203/1992, de 26 de noviembre, 243/1994, de 21 de julio, y 175/2003, de 30 de septiembre). A este respecto cabe señalar que la regulación que se aprueba tiene carácter de normativa básica y recoge previsiones de carácter exclusivamente y marcadamente técnico, por lo que la ley no resulta un instrumento idóneo para su establecimiento y se encuentra justificada su aprobación mediante real decreto.

			Este proyecto se adecúa a los principios de buena regulación conforme a los cuales deben actuar las Administraciones Públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, como son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

			A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia y que la norma es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica. En cuanto al principio de transparencia, se han dado cumplimiento a los distintos trámites propios de la participación pública, esto es, consulta pública y trámites de audiencia e información públicas. Con respecto al principio de eficiencia, el principal objetivo de la norma es la adaptación de la reglamentación de seguridad para instalaciones frigoríficas a la nueva clasificación de los refrigerantes que se aplica en el ámbito europeo, creando un nuevo grupo de refrigerantes 2L que permita utilizar, en aparatos de aire acondicionado, refrigerantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico (R-32 y HFO) y de ligera inflamabilidad, y mejorar la reglamentación teniendo en cuenta la evolución de la técnica y la experiencia que se ha ido acumulando con la aplicación de la misma y no cabe hablar de cargas administrativas. Asimismo, respecto al gasto público cabe señalar que el impacto presupuestario es nulo.

			Para la elaboración de este real decreto se ha consultado a las Comunidades Autónomas, así como, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, a aquellas entidades relacionadas con el sector, conocidas y consideradas más representativas. Asimismo, este real decreto ha sido objeto de informe por el Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.4.c) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, y en el artículo 2. d) del Real Decreto 251/1997, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial.

			Finalmente, este real decreto ha sido comunicado a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros en cumplimiento de lo prescrito por el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, en aplicación de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información.

			En su virtud, a propuesta de la Ministra de industria, Comercio y Turismo, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de septiembre de 2019,

			DISPONGO:

			Artículo único. Aprobación del Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.

			Se aprueba el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias IF, que se insertan a continuación.

			Disposición adicional única. Guía técnica.

			El órgano directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborará y mantendrá actualizada una guía técnica de carácter no vinculante para la aplicación práctica del Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias, la cual podrá establecer aclaraciones en conceptos de carácter general.

			Disposición transitoria primera. Instalaciones existentes.

			A las instalaciones existentes en la fecha de entrada en vigor del presente real decreto, se les aplicará lo establecido en el capítulo IV del presente Reglamento sobre el mantenimiento, reparación, funcionamiento, control de fugas, recuperación y reutilización de refrigerantes, así como gestión de residuos. Estas instalaciones son las que figuren inscritas en el correspondiente registro de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en materia de industria.

			Los titulares de instalaciones que no estén inscritas en los registros del órgano competente en materia de Industria de las respectivas Comunidades Autónomas, dispondrán, desde la entrada en vigor del presente real decreto, de tres años para presentar ante el citado órgano la siguiente documentación:

			1. Para instalaciones de nivel 1 o de nivel 2, de acuerdo con el artículo 8 del presente Reglamento, que puedan ser realizadas por empresas de nivel 1:

			a) Declaración responsable del titular o usuario de la instalación, donde se indique desde cuando utiliza la instalación y que cumple con las obligaciones del artículo 18 del presente Reglamento.

			b) Informe de la empresa instaladora suscrito por instalador habilitado en el que se describa la instalación y se acompañen cálculos y planos, indicando que la instalación cumple los requisitos técnicos de la reglamentación vigente en el momento de la fecha de realización de la instalación o de la reglamentación actual y que se encuentra en correcto estado de funcionamiento.

			c) En caso de estar sometida a inspecciones periódicas por utilizar carga de refrigerantes fluorados superior a 50 toneladas equivalentes de CO2, deberá acompañar un certificado de inspección de una entidad de inspección acreditada como Organismo de control en el campo de instalaciones frigoríficas en el que se verifiquen el cumplimiento de los controles de fugas.

			2. Para el resto de instalaciones de nivel 2:

			a) Declaración responsable del titular o usuario de la instalación, donde se indique desde cuando utiliza la instalación y que cumple con las obligaciones del artículo 18 del presente Reglamento para los titulares de instalaciones de nivel 2.

			b) Informe de técnico titulado competente en el que se describa la instalación y se acompañen cálculos y planos, indicando que la instalación cumple los requisitos técnicos de la reglamentación vigente en el momento de la fecha de realización de la instalación o de la reglamentación actual y que se encuentra en correcto estado de funcionamiento.

			c) Certificado de inspección de una entidad de inspección acreditada como Organismo de control en el campo de instalaciones frigoríficas en el que se verifiquen las condiciones de seguridad de la instalación en relación con el Reglamento de instalaciones frigoríficas que afecte a la misma.

			d) Contrato de mantenimiento con empresa habilitada.

			La no presentación de la documentación en el plazo previsto en esta disposición será considerada una infracción de las previstas en el artículo 31.2 c) de la ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

			Disposición transitoria segunda. Revisiones e inspecciones periódicas de las instalaciones existentes.

			1. Las instalaciones frigoríficas existentes a la entrada en vigor de este real decreto serán revisadas e inspeccionadas de acuerdo con las exigencias técnicas de las Instrucciones técnicas completarías según las cuales fueron realizadas. La periodicidad y los criterios para realizar las revisiones e inspecciones serán los indicados en las ITCs IF-14 e IF-17 aprobadas por este real decreto.

			2. El plazo para realizar la primera revisión e inspección se contará a partir de la última inspección periódica realizada, de acuerdo con el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, o en su defecto, desde la fecha de la puesta en servicio de la instalación frigorífica.

			Disposición transitoria tercera. Instalaciones en ejecución.

			Las instalaciones frigoríficas, que se encuentren en ejecución en la fecha de entrada en vigor del este real decreto (que deberán acreditarlo poseyendo en esa fecha una solicitud de licencia de obras, la licencia de obras o el proyecto de ejecución visado), dispondrán de un plazo máximo de dos años durante los cuales se podrán poner en servicio rigiéndose por lo establecido en el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero.

			No obstante lo anterior, los titulares de las instalaciones podrán acogerse a las prescripciones establecidas en este real decreto, desde el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

			Disposición transitoria cuarta. Organismos de control habilitados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto.

			Los organismos de control habilitados de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas, aprobado por Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, podrán continuar desarrollando las actividades para las que están habilitados durante el plazo de dieciocho meses, a contar desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto.

			Transcurrido dicho plazo, dichos organismos deberán estar acreditados y habilitados con arreglo a la nueva normativa que se aprueba por este real decreto, y en su caso, a sus normas de desarrollo.

			Disposición transitoria quinta. Empresas previamente habilitadas.

			Las empresas frigoristas, así como las empresas que se rigen por lo establecido en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), habilitadas a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto podrán seguir realizando la actividad objeto de habilitación sin que deban presentar la declaración responsable regulada en el capítulo III del Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas aprobado por este real decreto. No obstante, dispondrán de un año, desde la entrada en vigor del presente real decreto, para adaptarse a los nuevos requisitos impuestos por el artículo 12 del presente Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas.

			Disposición transitoria sexta. Instaladores frigoristas habilitados.

			Los instaladores frigoristas habilitados en la fecha de entrada en vigor del presente real decreto podrán continuar desarrollando la actividad para la que fueron habilitados, siempre que no se les retire la misma como sanción o por otra causa justificada.

			Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

			1. Queda derogado el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.

			2. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

			Disposición final primera. Título competencial.

			Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

			Disposición final segunda. No incremento del gasto público.

			Lo dispuesto en este real decreto no supondrá incremento alguno del gasto público, incluyendo cualesquiera dotaciones, retribuciones, dietas u otros gastos de personal.

			Disposición final tercera. Entrada en vigor.

			El presente real decreto entrará en vigor el 2 de enero de 2020, salvo para el caso de nuevas instalaciones que utilicen refrigerantes A2L en las que las prescripciones de este real decreto entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

			Dado en Madrid, el 27 de septiembre de 2019.

			FELIPE R.

			La Ministra de Industria, Comercio y Turismo,

			MARÍA REYES MAROTO ILLERA

			

			

			[image: 1]

			[image: 2]

			[image: 3]

			[image: 4]

			[image: 5]

			[image: 6]

			[image: 7]

			[image: 8]

			[image: 9]

			[image: 10]

			[image: 11]

			[image: 12]

			[image: 13]

			[image: 14]

			[image: 15]

			[image: 16]

			[image: 17]

			[image: 18]

			[image: 19]

			[image: 20]

			[image: 21]

			[image: 22]

			[image: 23]

			[image: 24]

			[image: 25]

			[image: 26]

			[image: 27]

			[image: 28]

			[image: 29]

			[image: 30]

			[image: 31]

			[image: 32]

			[image: 33]

			[image: 34]

			[image: 35]

			[image: 36]

			[image: 37]

			[image: 38]

			[image: 39]

			[image: 40]

			[image: 41]

			[image: 42]

			[image: 43]

			[image: 44]

			[image: 45]

			[image: 46]

			[image: 47]

			[image: 48]

			[image: 49]

			[image: 50]

			[image: 51]

			[image: 52]

			[image: 53]

			[image: 54]

			[image: 55]

			[image: 56]

			[image: 57]

			[image: 58]

			[image: 59]

			[image: 60]

			[image: 61]

			[image: 62]

			[image: 63]

			[image: 64]

			[image: 65]

			[image: 66]

			[image: 67]

			[image: 68]

			[image: 69]

			[image: 70]

			[image: 71]

			[image: 72]

			[image: 73]

			[image: 74]

			[image: 75]

			[image: 76]

			[image: 77]

			[image: 78]

			[image: 79]

			[image: 80]

			[image: 81]

			[image: 82]

			[image: 83]

			[image: 84]

			[image: 85]

			[image: 86]

			[image: 87]

			[image: 88]

			[image: 89]

			[image: 90]

			[image: 91]

			[image: 92]

			[image: 93]

			[image: 94]

			[image: 95]

			[image: 96]

			[image: 97]

			[image: 98]

			[image: 99]

			[image: 100]

			[image: 101]

			[image: 102]

			[image: 103]

			[image: 104]

			[image: 105]

			[image: 106]

			[image: 107]

			[image: 108]

			[image: 109]

			[image: 110]

			[image: 111]

			[image: 112]

			[image: 113]

			[image: 114]

			[image: 115]

			[image: 116]

			[image: 117]

			[image: 118]

			[image: 119]

			[image: 120]

			[image: 121]

			[image: 122]

			[image: 123]

			[image: 124]

			[image: 125]

			[image: 126]

			[image: 127]

			[image: 128]

			[image: 129]

			[image: 130]

			[image: 131]

			[image: 132]

			[image: 133]

			[image: 134]

			[image: 135]

			[image: 136]

			[image: 137]

			[image: 138]

			[image: 139]

			[image: 140]

			[image: 141]

			[image: 142]

			[image: 143]

			[image: 144]

			[image: 145]

			[image: 146]

			[image: 147]

			[image: 148]

			[image: 149]

			[image: 150]

			[image: 151]

			[image: 152]

			[image: 153]

			[image: 154]

			[image: 155]

			[image: 156]

			[image: 157]

			[image: 158]

			[image: 159]

			[image: 160]

			[image: 161]

			[image: 162]

			[image: 163]

			[image: 164]

			[image: 165]

			[image: 166]

			[image: 167]

			[image: 168]

			[image: 169]

			[image: 170]

			[image: 171]

			[image: 172]

			[image: 173]

			[image: 174]

			[image: 175]

			[image: 176]

			[image: 177]

			[image: 178]

			[image: 179]

			[image: 180]

			[image: 181]

			[image: 182]

			[image: 183]

			[image: 184]

			[image: 185]

			[image: 186]

			[image: 187]

			[image: 188]

			[image: 189]

			[image: 190]

			[image: 191]

			[image: 192]

			[image: 193]

			[image: 194]

			[image: 195]

			[image: 196]

			[image: 197]

			[image: 198]

			[image: 199]

			[image: 200]

			[image: 201]

			[image: 202]

			[image: 203]

			[image: 204]

			[image: 205]

			[image: 206]

			[image: 207]

			[image: 208]

			[image: 209]

			[image: 210]

			[image: 211]

			[image: 212]

			[image: 213]

			[image: 214]

			[image: 215]

			[image: 216]

			[image: 217]

			[image: 218]

			[image: 219]

			[image: 220]

			[image: 221]

			[image: 222]

			[image: 223]

			[image: 224]

			[image: 225]

			[image: 226]

			[image: 227]

			[image: 228]

			[image: 229]

			[image: 230]

			[image: 231]

			[image: 232]

			[image: 233]

			[image: 234]

			[image: 235]

			[image: 236]

			[image: 237]

			[image: 238]

			[image: 239]

			[image: 240]

			[image: 241]

			[image: 242]

			[image: 243]

			[image: 244]

			[image: 245]

			[image: 246]

			[image: 247]

			[image: 248]

			[image: 249]

			[image: 250]

			[image: 251]

			[image: 252]

			[image: 253]

			[image: 254]

			[image: 255]

			[image: 256]

			[image: 257]

			[image: 258]

			[image: 259]

			[image: 260]

			[image: 261]

			[image: 262]

			[image: 263]

			[image: 264]

			[image: 265]

			[image: 266]

			[image: 267]

			[image: 268]

			[image: 269]

			[image: 270]

			[image: 271]

			[image: 272]

			[image: 273]

			[image: 274]

			[image: 275]

			[image: 276]

			[image: 277]

			[image: 278]

			[image: 279]

			[image: 280]

			[image: 281]

			[image: 282]

			[image: 283]

			[image: 284]

			[image: 285]

			[image: 286]

			[image: 287]

			[image: 288]

			[image: 289]

			[image: 290]

			[image: 291]

			[image: 292]

			[image: 293]

			[image: 294]

		

		
			http://www.boe.es - BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

		

	OEBPS/image/65163.jpg
Articulo 6. Clasificacion de los sistemas de refrigeracion.

1. Los sistemas de refrigeracion se clasifican, de acuerdo con el método de extraccion de calor (enfriamiento) o
cesion de calor (calentamiento) a la atmésfera o al medio a tratar, en los dos siguientes grupos simplificados que se
desarrollan en la Instruccion técnica complementaria IF-03:

a) Sistemas directos: cuando el evaporador o el condensador del sistema de refrigeracion est4 en contacto directo
con el medio que se enfria o calienta o sistemas en los que el fluido de transferencia de calor esta en contacto
directo con partes del circuito primario que contienen refrigerante y el circuito secundario esta abierto a un espacio
ocupado.

b) Sistemas indirectos: cuando el evaporador o el condensador del sistema de refrigeracion, situado fuera del local en
donde se extrae o cede calor al medio a tratar, enfria o calienta un fluido secundario que se hace circular por unos
intercambiadores para enfriar o calentar el medio citado, sin contacto directo del fluido secundario con el medio a
enfriar o calentar.

2. Atendiendo a criterios de seguridad, los sistemas de refrigeracién se clasifican en los siguientes tipos, segin cual
sea su emplazamiento:

Tipo 1: Sistema de refrigeracién con todas las partes que contengan refrigerante estén situadas en un espacio
ocupado por personas

Tipo 2: Sistema de refrigeracion con los compresores, recipientes y condensadores situados en una sala de
magquinas no ocupada por personas o al aire libre. Los enfriadores, las tuberias y las valvulas pueden estar situados
en espacios ocupados por personas.

Tipo 3: Sistema de refrigeracion con todas las partes que contengan refrigerante estén situadas en una sala de
mégquinas no ocupada por personas o al aire libre.

Tipo 4: Sistema de refrigeracion en el que todas las partes que contienen refrigerante estan situadas en el interior de
una envolvente ventilada.

Articulo 7. Clasificacién de los locales segtin su accesibilidad.

1. Atendiendo a criterios de seguridad, los locales (recintos, edificios o parte de edificios) en los que se ubican las
instalaciones frigorificas se clasifican en las categorias siguientes:

a) Categoria A. Acceso general: Habitaciones, recintos o construcciones en los que:
i) las personas tienen limitada su capacidad de movimiento.

ii) no se controla el nimero de personas presentes.

iii) puede acceder cualquier persona sin que, necesariamente, tenga que conocer las precauciones de seguridad
requeridas.
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Articulo 10. Empresas frigoristas.

1. Empresa frigorista es la persona fisica o juridica que, como una actividad economica organizada, realiza la
ejecucion, puesta en servicio, mantenimiento, reparacién, modificacion y desmantelamiento de las instalaciones
frigorificas en el ambito del presente Reglamento

2. Antes de comenzar sus actividades como empresa frigorista, las personas fisicas o juridicas que deseen
establecerse en Espafia deberén presentar, ante el érgano competente de la Comunidad Auténoma en la que se
establezcan, una declaracion responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal del mismo declare
para qué categoria va a desempeiiar la actividad, que cumple los requisitos exigidos en este Reglamento, que dispone
de la documentacion que asi lo acredita, que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que
se responsabiliza de que la ejecucion o reparacion de las instalaciones se efectlia de acuerdo con las normas y
requisitos que se establecen en el Reglamento de seguridad para instalaciones frigorificas y sus instrucciones técnicas
complementarias

3. Las empresas frigoristas legalmente establecidas para el ejercicio de esta actividad en cualquier ofro Estado
miembro de la Unién Europea que deseen realizar la actividad en régimen de libre prestacion en territorio espafiol
deberan presentar, previamente al inicio de la misma y ante el érgano competente de la Comunidad Auténoma donde
deseen comenzar su actividad una declaracion responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal
del mismo declare para qué categoria va a desempefiar la actividad, que cumple los requisitos que se exigen en este
Reglamento, que dispone de la documentacién que asi lo acredita, que se compromete a mantenerlos durante la
vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la ejecucion o reparacion de las instalaciones se efectia de
acuerdo con las normas y requisitos que se establecen en el Reglamento de seguridad para instalaciones frigorificas y
sus instrucciones técnicas complementarias.

Para la acreditacion del cumplimiento del requisito de personal cualificado la declaracién debera hacer constar que
la empresa dispone de la documentacion que acredita la capacitacion del personal afectado, de acuerdo con la
normativa del pais de establecimiento y conforme a lo previsto en la normativa de la Unién Europea sobre
reconocimiento de cualificaciones profesionales, en Espafia en los términos establecidos en el Real Decreto 581/2017,
de 9 de junio.

4. De acuerdo con el articulo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, la presentacion de la declaracion responsable y las relaciones de las empresas
instaladoras con las Comunidades Auténomas seréan por medios electronico.

5. No se podra exigir la presentacion de documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos junto con la
declaracién responsable. No obstante, esta documentacién debera estar disponible para su presentacion inmediata
ante la Administracion competente cuando ésta asi lo requiera en el ejercicio de sus facultades de inspeccion e
investigacion
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2. Atendiendo a criterios de seguridad (toxicidad e inflamabilidad), los refrigerantes se clasifican en los siguientes
grupos simplificados que se desarrollan en la Instruccion técnica complementaria IF-02:

a) Grupo de alta seguridad (L1): Refrigerantes no inflamables y de accion toxica ligera o nula.

b) Grupo de media seguridad (L2): Refrigerantes de accién téxica o corrosiva o inflamable o explosiva,
mezclados con aire en un porcentaje en volumen igual o superior a 3,5 por cien. En este grupo se incluyen los
refrigerantes A2L, de mayor seguridad, que relnen las mismas caracteristicas, pero cuya velocidad de
combustion es inferior a 10 cm/s.

c) Grupo de baja seguridad (L3): Refrigerantes inflamables o explosivos mezclados con aire en un porcentaje en
volumen inferior al 3,5 por cien

Si en la industria alimentaria, para el enfriamiento de liquidos, se emplean fluidos refrigerantes de caracter toxico,
se garantizara con el uso de los medios adecuados que en caso de fuga sean detectados inmediatamente, evitando
asi que puedan mezclarse con los productos alimentarios.

Articulo 5. Fluidos secundarios.

1. Atendiendo a la forma en que realizan el intercambio de calor, los fluidos secundarios se clasifican en los
siguientes tipos:

a) Tipo a: Fluidos cuyo intercambio de calor se verifica exclusivamente por transferencia de calor sensible.
b) Tipo b: Fluidos cuyo intercambio de calor se verifica con cambio de fase solido-liquido.
¢) Tipo c: Fluidos cuyo intercambio de calor se verifica con cambio de fase liquido-vapor.

2. En la industria, en general, podran utilizarse los fluidos tipo a) y b) sin limitacién y los del tipo c) de acuerdo con
la reglamentacion particular que les afecte

En la industria alimentaria estara prohibido el uso, como fluidos secundarios, de aquellas sustancias o preparados
toxicos que en caso de fuga puedan mezclarse con los productos alimentarios liquidos a enfriar.

A los efectos de este Reglamento se tendrén en cuenta los fluidos secundarios considerados como toxicos,
inflamables o corrosivos en el del Reglamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008, sobre clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y
derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006 (Reglamento CLP)
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h) Que la ejecucién de las uniones soldadas se lleve a cabo por personal acreditado, estableciendo los métodos
de trabajo y controles necesarios para asegurar el cumplimiento de las reglamentaciones aplicables.

i) La realizacién y certificacion de las pruebas de presion y estanqueidad parciales y totales, asi como los
controles periddicos de fugas.

j)  Larecuperacion de los fluidos refrigerantes sin pérdida de fluido a la atmosfera y su entrega, en su caso, a un
gestor de residuos autorizado.

k) Conservar debidamente actualizado el libro de registro de gestion de refrigerantes conforme a lo especificado
en la Instruccién técnica complementaria IF-17.

Articulo 16. Actualizacion de las cuantias minimas.

Las cuantias minimas que debe cubrir el seguro de responsabilidad civil o garantia equivalente se actualizara por
orden de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, siempre que sea necesario para mantener la equivalencia
econémica de la garantia y previo informe de la Comision Delegada del Gobierno para Asuntos Econémicos.

CAPITULO IV
Titulares y requisitos de las instalaciones frigorificas
Articulo 17. Titulares de las instalaciones frigorificas.

Los titulares de las instalaciones frigorificas podréan contratar el mantenimiento de la instalacion con una empresa
frigorista inscrita en el Registro Integrado Industrial o constituirse como empresa automantenedora

Articulo 18. Obligaciones de los titulares de las instalaciones frigorificas.
El titular de la instalacion sera responsable de lo siguiente:

a) Conocer y aplicar las disposiciones del presente Reglamento en lo que se refiere al funcionamiento y
acondicionamiento de las instalaciones

b) No poner en funcionamiento la instalacion sin haber recibido la documentacién indicada en articulo 20.2 de
este Reglamento y sin haber presentado ante el érgano competente de la Comunidad Auténoma la
documentacion indicada en el articulo 21.

c) Salvo que se constituya como empresa automantenedora debera contratar el mantenimiento y las revisiones
peri¢dicas de las instalaciones (incluidas las del control de fugas) teniendo en cuenta los requisitos indicados
en la Instrucciones técnicas complementarias IF-14 y [F-17.
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORIFICAS
CAPITULO |

Disposiciones Generales

Articulo 1. Objeto.

Constituye el objeto del presente Reglamento el establecimiento de las condiciones que deben cumplir las
instalaciones frigorificas en orden a garantizar la seguridad de las personas y los bienes, asi como la proteccion del

medio ambiente.
Articulo 2. Ambito de aplicacion.

1. Este Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias IF se aplicaran a las instalaciones frigorificas de
nueva construccion, asi como a las ampliaciones, modificaciones y mantenimiento de éstas y de las ya existentes.

2. No obstante, a las instalaciones y sistemas de refrigeracién que a continuacion se relacionan se les aplicara
Unica y exclusivamente lo establecido en el articulo 21.6 del presente Reglamento:

a) Instalaciones por absorcién que utilizan BrLi-Agua.
b) Sistemas de refrigeracion no compactos con carga inferior a:

2,5 kg de refrigerante del grupo L1.

0,5 kg de refrigerante del grupo L2. Para los refrigerantes de la clase A2L, ser4 el resultado de aplicar el factor 1,5
ami [mi=LlIx4m3]"

0,5 kg de refrigerante del grupo L3.

3. Quedan excluidas del &mbito de aplicacién de este Reglamento:

a) Las instalaciones frigorificas correspondientes a medios de transporte aéreo, maritimo y terrestre, que se regiran
por lo dispuesto en las normas de seguridad internacionales y nacionales aplicables a los mismos y en sus normas

técnicas complementarias.
b) Los sistemas secundarios utilizados en las instalaciones de climatizacion para condiciones de bienestar térmico de

las personas en los edificios, que se regiran por lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

" m+ es uno de los factores tope incluidos en Ia tabla B del apéndice 1 de la IF-04. LIl es el limite inferior de inflamabilidad, que aparece en Ia tabla A del apéndice 1 de la IF-02, en

kgim?. El multiplicador 4 se basa en una carga de 150 gr. del refrigerante R-290,





OEBPS/image/66022.jpg
d) Cuando se trate de instalaciones de Nivel 2 que utilicen refrigerantes de media y baja seguridad (L2 y L3)
deberan contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que pudieran derivarse de la
instalacién, con cuantia minima de 500.000 €.

Esta cuantia minima se actualizara por orden de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, siempre que sea
necesario para mantener la equivalencia econémica de la garantia y previo informe de la Comision Delegada del
Gobierno para Asuntos Economicos.

Quedaran exentas de esta obligacién las instalaciones que utilicen refrigerantes pertenecientes a la clase A2L, que no
sobrepasen los limites méximos de carga conforme a las tablas A y B del Apéndice 1 de la IFO4 y que no requieran
medidas de proteccion especificas segln el analisis de riesgos, distintas a las medidas adicionales incluidas en el
Apéndice 4 de la IF04.

Si el titular tuviese contratada una péliza general de responsabilidad civil, que cubriese el ejercicio de su actividad, en
dicha péliza se debera indicar expresamente que la misma cubre también la responsabilidad derivada de la instalacion
frigorifica.

e) Utilizar las instalaciones dentro de los limites de funcionamiento previstos y cuidar que las instalaciones se
mantengan en perfecto estado de funcionamiento, impidiendo su utilizacién cuando no ofrezcan las debidas
garantias de seguridad para las personas, bienes o el medio ambiente. Impedira, asimismo, el
almacenamiento de cualquier producto en zonas prohibidas por este Reglamento.

f) Mantener al dia el libro registro de la instalacion frigorifica, manual o informatizado, en el que constarén:
i) Los aparatos instalados (marca, modelo).
ii) Procedencia de los mismos (UE, EEE u otros).
i)y Empresa frigorista que ejecut la instalacion
iv) Fecha de la primera inspeccién y de las inspecciones periodicas.

V) Las revisiones obligatorias y voluntarias asi como las reparaciones efectuadas, con detalle de las mismas,
empresa frigorista que las efectud y fecha de su terminacion.

g) Conservar los certificados de instalacién e intervenciones posteriores en los equipos o sistemas referidos en el
articulo 21.

h) Que la instalacion frigorifica disponga de una persona expresamente encargada de la misma, para lo cual
habré sido previamente instruida y adiestrada en el funcionamiento de la instalacién, asi como, en materia de
prevencién de riesgos, de acuerdo con lo establecido por el articulo 19 de la ley 31/1992, de 8 de noviembre,
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11. El érgano competente de la Comunidad Auténoma dara traslado inmediato al Ministerio de industria, Comercio y
Turismo de la inhabilitacién temporal, las modificaciones y el cese de la actividad a los que se refieren los apartados
precedentes para la actualizacién de los datos en el Registro Integrado Industrial regulado en el titulo IV de la Ley
21/1992, de 16 de julio, tal y como se establece en el Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo.

12. Se considera empresa frigorista automantenedora aquella que, Unicamente, conserva y mantiene sus propias
instalaciones. Las empresas frigoristas automantenedoras deberan cumplir lo establecido en el presente articulo y
seran inscritas en el Registro Integrado Industrial.

13. En el caso de instalaciones frigorificas que formen parte de una instalacion térmica incluida en el ambito de aplicacion
del RITE, las actividades referidas en apartado 1 de este articulo asi como las restantes actividades previstas en el presente
Reglamento podran ser realizadas asimismo por empresas instaladoras o mantenedoras acreditadas de acuerdo con lo
establecido en el RITE, seglin corresponda, quedando sujetas a las obligaciones especificas indicadas en el articulo 14 del
Reglamento de seguridad para instalaciones frigorificas.

14. La empresa instaladora frigorista habilitada no podra facilitar, ceder o enajenar certificados de instalacion no
realizados por ella misma.

Articulo 11. Ambito de actuacion de las empresas frigoristas.

1. La ejecucion, mantenimiento, reparacion, modificacion y desmantelamiento de las instalaciones a las que se refiere
este Reglamento se realizard por empresas frigoristas debidamente habilitadas ante el 6rgano competente de la
Comunidad Auténoma en la que se declara el inicio de la actividad como empresa frigorista, o como empresa instaladora
de Instalaciones Térmicas de Edificios que cumpla ademés con el articulo 14.

Las empresas frigoristas solo podran actuar en instalaciones correspondientes al nivel para el que se encuentren
habilitadas o instalaciones de un nivel inferior.

2. Como excepcion, los equipos que utilicen fluidos pertenecientes a la clase de seguridad A2L podran ser
instalados, mantenidos y desmontados por empresas frigoristas de nivel 1y, en el caso de instalaciones frigorificas
que formen parte de una instalacién térmica incluida en el ambito de aplicacion del RITE, por empresas instaladoras o
mantenedoras de instalaciones térmicas en edificios, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la instalacion no tenga sistemas con una potencia eléctrica instalada en los compresores superior a 30
kW, o que la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los compresores frigorificos, de todos los
sistemas, no excede de 100 kW y no enfria ninguna camara de atmosfera artificial

b) Que disponga de los medios técnicos necesarios y especificados en la IF-13 para este grupo de refrigerantes.
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5. Para instalaciones de nivel 2, cuyos equipos utilicen fluidos pertenecientes a la clase de seguridad A2L, que no
tengan ningun sistema con una potencia eléctrica instalada en los compresores superior a 30 kW, o la suma total de
las potencias eléctricas instaladas en los compresores frigorificos, de todos los sistemas, no excede de 100 kW y que
no enfrien ninguna cdmara de atmosfera artificial, si han sido llevadas a cabo por empresa frigorista de nivel 1 o del
RITE, ésta debera informar por escrito al usuario de las precauciones que tiene que cumplir por utilizar este tipo de
refrigerantes, sustituible por el manual de servicio del fabricante en espafiol si este incluye la informacién apropiada y
la obligacion de llevar un mantenimiento regular con la empresa instaladora o una empresa de nivel 2.

6. Asimismo, conforme a lo establecido en el articulo 3 del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se
establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis, o en sus actualizaciones
posteriores, las empresas instaladoras de torres de refrigeracion y condensadores evaporativos estan obligadas, en el
término de un mes desde su puesta en funcionamiento, a notificar a la Administracién sanitaria competente, el nimero
y caracteristicas técnicas de estos equipos asi como la modificacion que afecte al sistema, mediante el documento que
se recoge en el anexo 1 del citado real decreto

7. Siempre que la instalacion frigorifica disponga de torre(s) de refrigeracion de agua o de condensador(es)
evaporativo(s), la empresa frigorista deber& poner en conocimiento del titular la obligatoriedad de disponer de un
registro de mantenimiento de los citados equipos de acuerdo con el mencionado real decreto o sus actualizaciones
posteriores.

8. Las empresas frigoristas deben cumplir las obligaciones de informacion de los prestadores y las obligaciones
en materia de reclamaciones establecidas, respectivamente, en los articulos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Articulo 14. Obligaciones especificas de las empresas inscritas por el RITE.

1. Las empresas instaladoras habilitadas por el RITE cumpliran todo lo previsto en los articulos 13 y 15. No
obstante las obligaciones de registro de las instalaciones, citadas en el articulo 13, podran integrarse en los registros
previstos en el RITE.

2. Las citadas empresas deberan contar asimismo con el personal, medios técnicos, garantias financieras y
materiales correspondientes al volumen y nivel de las instalaciones frigorificas en las que intervengan, de acuerdo con
el articulo 12 y la Instruccion técnica complementaria IF-13, asi como con el Plan de Gestién de Residuos mencionado
en el citado articulo 12.

Articulo 15. Responsabilidad de la empresa frigorista.
1. La empresa frigorista, en relacién con la ejecucion de la obra es responsable de:

a) Que los componentes y materiales por ella suministrados sean adecuados a las condiciones de trabajo
previstas, y cumplan la normativa vigente.
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c) Los sistemas de refrigeracion compactos (sistemas de acondicionamiento de aire portatiles, frigorificos y
congeladores domésticos, etc.) con carga de refrigerante inferior a

2,5 kg de refrigerante del grupo L1.

0,5 kg de refrigerante del grupo L2. Para los refrigerantes de la clase A2L, sera el resultado de aplicar el factor
1,5am1 [mi=LlIx4m3':

0,5 kg de refrigerante del grupo L3.

4. La exclusion de los sistemas, mencionada en los apartados 2b) y 3c), no significa que el conjunto de la instalacion
esté excluido de la aplicacion de este Reglamento en cuanto a las condiciones de disefio, seguridad y comunicacion a
la administracién.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, se aplicara lo dispuesto en la IF-20 a las instalaciones de
sistemas indirectos cerrados cuyo circuito primario esté formado por equipos compactos (segun la definicion del
apartado 3.1.3 de la IF-01) y cuyo circuito secundario utiliza inicamente agua como fluido caloportador, siempre que el
instalador no manipule, para su instalacién, el circuito refrigerante de la instalacion-

Articulo 3. Definiciones.

Alos efectos de aplicacion del presente Reglamento, los términos y expresiones incluidos en él se entenderan
conforme a las definiciones establecidas con carécter general en la Instruccién técnica complementaria [F-01'y, en su
caso, en las demas instrucciones técnicas complementarias de este Reglamento.

CAPITULO Il
Refrigerantes, fluidos secundarios, sistemas de refrigeracion, locales de emplazamiento e instalaciones
Articulo 4. Refrigerantes.

1. Los refrigerantes se denominaran o expresaran por su formula o por su denominacién quimica, o, si
procede, por su denominacion simbélica alfanumérica.

La denominacién comercial se entenderad como un complemento y en ningun caso sera suficiente para denominar
el refrigerante.
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b) Categoria B. Acceso supervisado: Habitaciones, recintos o construcciones con un aforo limitado de personas,
algunas de las cuéles deben necesariamente conocer con las precauciones generales de seguridad requeridas del
establecimiento, principalmente ubicacion de salidas de emergencia y zonas de paso.

c) Categoria C. Acceso autorizado: Habitaciones, recintos o construcciones a los que solo tienen acceso personas
autorizadas, que conozca las precauciones de seguridad generales y especificas del establecimiento,
principalmente ubicacién de salidas de emergencia y zonas de paso, y en los que se desarrollan actividades de
fabricacion, procesamiento o almacenamiento de materiales o productos.

2. Cuando en un mismo edificio se ubiquen dos o més locales a los que corresponda clasificar en categorias
distintas se atender a lo siguiente:

En caso de que el acceso a los locales se realice por una entrada principal y un vestibulo comun, todos los locales
se consideraran incluidos en la categoria que imponga las prescripciones mas restrictivas.

En caso de que el acceso a los locales desde el exterior sea independiente y los locales se hallen totalmente
separados por elementos constructivos resistentes o puertas resistentes al fuego de clase EI-60, cada local se
clasificara de forma independiente atendiendo unicamente a sus caracteristicas.

En caso de que un local puede clasificarse de forma genérica en una categoria diferente a la que corresponda a
sus caracteristicas especificas, se considerard incluido en la categoria que imponga las prescripciones mas
restrictivas

Las salas de maquinas especificas, las camaras frigorificas y las azoteas con acceso restringido o en propiedades
privadas totalmente en el exterior en las que se instalen Unicamente equipos compactos, no se consideraran como
locales a los efectos de establecer la carga méxima de refrigerante en las instalaciones frigorificas.

Articulo 8. Clasificacion de las instalaciones frigorificas.
Las instalaciones frigorificas se clasifican en funcién del riesgo potencial en las categorias siguientes:

Nivel 1. Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigorificos independientes entre si con una potencia
eléctrica instalada en los compresores por cada sistema inferior o igual a 30 kW siempre que la suma total de las
potencias eléctricas instaladas en los compresores frigorificos, de todos los sistemas, no exceda de 100 kW, o por
equipos o sistemas compactos de cualquier potencia, con condensador incorporado (no remoto), siempre que se trate
de unidades enfriadoras de agua, de fluidos secundarios, bombas de calor, o que formen parte de las mismas y que
en ambos casos utilicen refrigerantes de alta seguridad (L1), y que no refrigeren camaras de atmosfera artificial de
cualquier volumen, o conjuntos de las mismas.
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6. El érgano competente de la Comunidad Auténoma, asignaré, de oficio, un niumero de identificacion a la empresa
y remitira los datos necesarios para su inclusion en el Registro Integrado Industrial regulado en el titulo IV de la Ley
21/1992, de 16 de julio, y en el Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro Integrado Industrial

7. De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, la declaracion responsable habilita por tiempo indefinido a la
empresa frigorista, desde el momento de su presentacion ante la Administracion competente, para el ejercicio de la
actividad en todo el territorio espafiol, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales.

8. Al amparo de lo previsto en el apartado 3 del articulo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo ComUn de las Administraciones PUblicas, la Administracién competente podra regular un procedimiento
a posteriori para comprobar lo declarado por el interesado.

En todo caso, la no presentacién de la declaracion, asi como la inexactitud, falsedad u omisién, de caracter
esencial, de datos o manifestaciones que deban figurar en dicha declaracion y, en su caso, la verificacion del
incumplimiento de cualquiera de los requisitos y normas exigidos para el acceso y ejercicio de la actividad habilitara a
la Administracion competente para dictar resolucién, que debera ser motivada y previa audiencia del interesado, por la
que se declare la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad y, si procede, se inhabilite temporalmente para el
ejercicio de la actividad.

9. Cualquier hecho que suponga modificacién de alguno de los datos incluidos en la declaracién originaria, asi
como el cese de las actividades, debera ser comunicado por el interesado al érgano competente de la Comunidad
Auténoma, donde presento ésta, en el plazo de un mes. En caso de que produjera una modificacién que supusiera
dejar de cumplir los requisitos necesarios para la habilitacién, la comunicacion deber4 ser realizada en el plazo de 15
dias inmediatos posteriores a producirse la incidencia, a fin de que el érgano competente de la Comunidad Auténoma,
a la vista de las circunstancias, pueda determinar el cese de actividad o, en su caso, la suspensién o inhabilitacién
temporal de la actividad, en tanto se restablezcan los referidos requisitos.

La falta de notificacién en el plazo sefialado en el parrafo anterior, podré suponer, ademas de las posibles
sanciones que figuran en el Reglamento, la inmediata inhabilitacién temporal de la empresa frigorista.

10. El incumplimiento de los requisitos y normas exigidos para el ejercicio de la actividad una vez verificado y
declarado por la autoridad competente mediante resolucién motivada y previa audiencia del interesado, conllevara el
cese automético de la actividad, salvo que pueda incoarse un expediente de subsanacion del incumplimiento y sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones realizadas.

La autoridad competente, en este caso, abrira un expediente informativo al titular de la instalacién, que tendré 15 dias
naturales a partir de la comunicacion para aportar las evidencias o descargos correspondientes.
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c)Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado
en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral, en las materias objeto del presente Reglamento de seguridad para
instalaciones frigorificas.

d) Tener reconocida la cualificacién profesional de instalador frigorista adquirida en otro u ofros Estados
miembros de la Unién Europea, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio,
por el que se incorpora al ordenamiento juridico espaiiol la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.° 1024/2012 relativo a la
cooperacion administrativa a través del Sistema de Informacion del Mercado Interior (Reglamento IMI)

e) Poseer una certificacion otorgada por entidad acreditada para la certificacion de personas segin lo
establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.

Todas las entidades acreditadas para la certificacion de personas que quieran otorgar estas certificaciones deberan
incluir en su esquema de certificacion un sistema de evaluacion que incluya los contenidos minimos que se indican en
la IF-19 del presente Reglamento.

De acuerdo con la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, el personal habilitado por una Comunidad Auténoma podré ejecutar esta actividad dentro de una empresa
instaladora en todo el territorio espafiol, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales.

2. Los instaladores que dispongan de habilitacién profesional en instalaciones térmicas de edificios podran realizar
las actividades de instalacion, mantenimiento, reparacion y desmantelamiento de las instalaciones frigorificas que
formen parte de una instalacion térmica incluida en el ambito del RITE.

3. En los casos en que las instalaciones empleen o esté previsto que empleen refrigerantes fluorados, el personal
que realice las actividades previstas en el articulo 3 del Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula
la comercializacion y manipulacién de gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la certificacién de
los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que
desarrollen actividades que emitan gases fluorados, debera estar en posesion de la certificacion que sea necesaria de
acuerdo a dicha norma.

No obstante, la ejecucion de las uniones soldadas en instalaciones con refrigerantes fluorados podréa ser llevada a
cabo por personal que no esté en posesién de las certificaciones previstas en el Real Decreto 115/2017, de 17 de
febrero, siempre que esté acreditado para la realizacion de las uniones soldadas en cuestion y se establezcan los
métodos de trabajo y controles necesarios para asegurar el cumplimiento de las reglamentaciones aplicables y esté
bajo la supervision de una persona titular del certificado previsto en el parrafo anterior.
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Nivel 2. Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigorificos independientes entre si con una potencia
eléctrica instalada en los compresores superior a 30 kW en alguno de los sistemas, o que la suma total de las
potencias eléctricas instaladas en los compresores frigorificos exceda de 100 kW, o que enfrien camaras de atmésfera
artificial, o que utilicen refrigerantes de media y baja seguridad (L2 y L3).

Diferentes sistemas de refrigeracion configuran la misma instalacion frigorifica cuando tienen en comun alguno de
los siguientes elementos o componentes:

a) Equipos ubicados en una misma sala de maquinas o que atienden a un mismo espacio, cémo camaras
frigorificas, salas de proceso, etc.

b) Circuito de condensacion.

Cuando para la condensacién de un sistema, empleado en baja temperatura, se utilice un fluido refrigerado por
otro sistema diferente que trabaja a mas alta temperatura, se consideraré que todo el conjunto constituye una Unica
instalacion funcional independientemente de los refrigerantes utilizados. Por consiguiente, los sistemas que trabajen en
cascada forman una sola instalacién

No obstante lo anterior, las instalaciones formadas por sistemas indirectos cuyo circuito primario esté formado por
equipos compactos, sea cual sea el refrigerante utilizado, se considerarén de Nivel 1 en cuanto a los requisitos que
deben cumplirse para su instalacion y estaran regidas por la IF-20

CAPITULO IIl
Profesionales habilitados y empresas frigoristas
Articulo 9. Profesionales habilitados.

1. El Instalador frigorista es la persona fisica que, en virtud de poseer conocimientos tedrico-practicos de la
tecnologia de la industria del frio y de su normativa, esté capacitado para realizar, poner en marcha, mantener, reparar,
modificar y desmantelar instalaciones frigorificas.

El instalador frigorista debe desarrollar su actividad en el seno de una empresa frigorista habilitada y debera cumplir
y poder acreditar ante la Administracién competente, cuando ésta asi lo requiera en el ejercicio de sus facultades de
inspeccion, comprobacion y control, una de las siguientes situaciones:

a) Disponer de un titulo universitario cuyo ambito competencial cubra las materias objeto del presente
Reglamento de seguridad para instalaciones frigorificas

b) Disponer de un titulo de formacién profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catélogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo ambito competencial cubra las materias objeto del presente
Reglamento de seguridad para instalaciones frigorificas
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Que la ejecucion de las uniones soldadas se lleve a cabo por personal acreditado, estableciendo los métodos
de trabajo y controles necesarios para asegurar el cumplimiento de las reglamentaciones aplicables.

La realizacién y certificacion de las pruebas de presion y estanqueidad parciales y totales.
Verificar el buen estado de funcionamiento de los elementos de seguridad del circuito frigorifico.
Que se alcancen las condiciones de disefio de la instalacion durante su funcionamiento.
Colocar en la instalacion el cartel de seguridad indicado en el articulo 28.

Entregar al titular la documentacion de la instalacion indicada en el articulo 13 y en la Instruccion técnica
complementaria IF-10.

Registrar todas sus intervenciones frigorificas realizadas en la instalacién frigorifica en el libro registro de la
Instalacién.

Conservar debidamente actualizado el libro de registro de gestion de refrigerantes conforme a lo especificado
en la Instruccién técnica complementaria IF-17.

2. La empresa frigorista, en relacion con el mantenimiento de las instalaciones frigorificas, es responsable de:

3
b)

9

Disponer y mantener actualizado un registro de los contratos de mantenimiento en vigor.
Verificar el buen estado de funcionamiento de los elementos de seguridad del circuito frigorifico.

Informar por escrito al usuario de las deficiencias detectadas y que puedan afectar a la seguridad y al buen
funcionamiento de la instalacién frigorifica, o supongan un incumplimiento del Reglamento CE 1005/2009 de
gases fluorados que afectan a la capa de ozono.

Que el libro registro de la instalacién se encuentre correctamente cumplimentado y actualizado, anotando
todas sus intervenciones en dicho libro registro.

Justificar documentalmente cualquier cambio que se estime necesario introducir en el funcionamiento de la
instalacion, incluyendo los planos, esquemas e instrucciones de servicio afectados por estos cambios.

Que cuando en una instalacién sea necesario sustituir equipos, componentes o piezas de los mismos, los
nuevos elementos que se instalan cumplan la normativa vigente.

Cuando el sistema de condensacion de la instalacion frigorifica esté equipado con torres de refrigeracion de
agua o condensadores evaporativos, debera facilitar el acceso con seguridad al equipo para la aplicacién de
los tratamientos y controles prescritos en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los
criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis





OEBPS/image/65735.jpg
Asimismo, debera disponer de un plan de gestién de residuos que considere la diversidad de residuos que pueda
generar en su actividad y las previsiones y acuerdos para su correcta gestion ambiental y que contemplara su
inscripcion como pequefio productor de residuos peligrosos en el érgano competente de la Comunidad Auténoma

En todo caso debera disponer de los medios técnicos que se especifican en la Instruccion técnica complementaria
IF-13.

2. En todos los niveles, en el caso de que dichas empresas realicen actividades de instalacién, mantenimiento o
reparacion de los aparatos y sistemas cubiertos por el articulo 3, apartado 4 del Reglamento (UE) n.° 517/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, deberan disponer asimismo del certificado previsto en el
Reglamento de Ejecucion (UE) 2015/2067 de la Comision de 17 de noviembre de 2015.

Articulo 13. Obligaciones de las empresas frigoristas.

1. Las empresas frigoristas ejerceran sus actividades dentro de un estricto cumplimiento del Reglamento de
Seguridad para Instalaciones Frigorificas, siendo responsables administrativamente ante el érgano competente de la
Comunidad Auténoma en la cual hayan realizado la instalacion, de que se hayan tenido en cuenta las determinaciones
del citado Reglamento y que la instalacion se ajuste al proyecto, en caso de que éste se requiera.

2. Las empresas frigoristas llevaran un registro en el que se haré constar las instalaciones realizadas, aparatos,
caracteristicas, emplazamiento, cliente y fecha de su terminacion. Este registro estara a disposicién de la autoridad
competente de la correspondiente Comunidad Auténoma.

Rellenaran el boletin de revision y las actas correspondientes a las revisiones periédicas de los equipos a presion.

Cumplimentaran debidamente las anotaciones que les correspondan en el libro de registro de la instalacion
frigorifica, que firmaran y sellarén a los efectos oportunos.

3. Tendrén la consideracién de productores de residuos, debiendo cumplir los requisitos de la Ley 22/2011,de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados, y sus normas de desarrollo, referentes a la anterior consideracion, en
especial estar dadas de alta en el correspondiente Registro de “Produccion y Gestién de Residuos”, asi como contratar
los servicios de un gestor de residuos autorizado, que periédicamente recoja del punto de generacion o
almacenamiento los residuos de refrigerante que se produzcan en las instalaciones frigorificas bajo su responsabilidad.

Se haran cargo de los refrigerantes y residuos que se generen en los talleres propios y en las instalaciones a su
cargo, asi como los generados en el desarrollo de su actividad, pudiendo en estos casos trasladar los refrigerantes
recuperados a su local.

4. Una vez producida la puesta en marcha de la instalacion frigorifica, la empresa frigorista suministrara un manual
o tabla de instrucciones para su correcto servicio y actuacién en caso de averia. Dichas instrucciones deberan
contener como minimo la informacién especificada en el apartado 2.2.2. de la Instruccién IF-10.
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Articulo 12. Requisitos de las empresas frigoristas.

1. Los requisitos especificos exigidos para la ejecucion, puesta en servicio, mantenimiento, reparacion, modificacion
y desmantelamiento de los diferentes niveles de instalaciones frigorificas son los que se relacionan a continuacién:

a) Empresa frigorista de Nivel 1:

Debera disponer de la documentacién que la identifique como empresa frigorista, y en el caso de persona juridica,
estar constituida legaimente.

Debera contar a lo largo de toda la vida de la empresa, como minimo, con un instalador frigorista habilitado en
plantilla para montar, poner en servicio, mantener, reparar, modificar y desmantelar las instalaciones del Nivel 1.

A los efectos del parrafo anterior, se considerara que se cumple el requisito cuando, en el caso de las personas
juridicas, la titularidad de la cualificacién individual, la ostente uno de los socios de la organizacion

Debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantia equivalente que cubra los
posibles dafios derivados de su actividad, por importe minimo de 300.000 euros por siniestro.

Asimismo, debera disponer de un plan de gestién de residuos que considere la diversidad de residuos que pueda
generar en su actividad y las previsiones y acuerdos para su correcta gestion ambiental y que contemplara su
inscripcion como pequefio productor de residuos peligrosos en el érgano competente de la Comunidad Auténoma

En todo caso, debera disponer de los medios técnicos que se especifican en la Instruccion técnica complementaria
IF-13.

b) Empresa frigorista de Nivel 2:

Debera disponer de la documentacion que la identifique como empresa frigorista, y en el caso de persona juridica
estar constituida legaimente.

Debera contar, a lo largo de toda la vida de la empresa, en plantilla, como minimo, con un técnico titulado
competente cuyo ambito competencial y atribuciones legales coincidan con las materias objeto de este Reglamento y
un instalador frigorista.

A los efectos del parrafo anterior, se considerara que se cumple el requisito cuando, en el caso de las personas
juridicas, la titularidad de la cualificacién individual, la ostente uno de los socios de la organizacion

Debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantia equivalente que cubra los
posibles dafios derivados de su actividad, por importe minimo de 900.000 euros por siniestro.





